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HƯỚNG DẪN BẬT/TẮT ĐÈN FLASH CHO CAMERA GSK-SP6320FL-FHD  

TRÊN MÀN HÌNH 

 

 

Làm theo các bước hướng dẫn sau đây: 

- Tại màn hình chính click chuột phải chọn “ PTZ” 

- Dòng “ Iris” click chọn dấu “ + ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

     -    Click các phím mũi tên ↑ ↓ ← → để di chuyển.  

- Di chuyển tới “Advanced” click dấu “ + ”  
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Sau đó di chuyển đến “Alert” click dấu “ + ” 
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- Trên đầu ghi Click chuột phải chọn “Main Menu”. Sau đó click chọn 

“ALARM” 
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Di chuyển qua trái or phải. 

Xuất hiện bảng SAVE. 

Click chọn Iris + để lưu lại 
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- Tại mục VIDEO DETECT click chọn “Motion Detect”. 

 

 

- Tiếp theo cấu hình kiểu chiếu sáng đèn Flash.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Chọn kênh thiết lập 

Cấu hình thời gian hoạt 

động 

 

 

 

 

 

  

  

 

Chọn kênh thiết lập 

Thời gian chiếu sáng 

 

 

Click ‘‘Apply’’ lưu lại 

 

 

Click ‘‘Apply’’ lưu lại 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Chọn kênh thiết lập 

Cấu hình thời gian hoạt động 
 

 

 

 

Click ‘‘Apply’’ lưu lại 

 

 
 

 

Click chọn sáng đứng hoặc nhấp nháy 

Tuỳ chọn tốc độ nhấp nháy 


